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    ΠΡΟΣ: 
    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΕΦΕΤ 
    «www.efet.gr» 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής σε  έρευνα αγοράς για την ανάθεση σε ειδικό 
συνεργείο της ετήσιας συντήρησης των κλιµατιστικών µηχανηµάτων της ΚΥ, των 
Εργαστηρίων δοκιµών Αττικής και της Π.∆. Αττικής , καθώς και του συστήµατος 
εξαερισµού και των ηλιακών θερµοσιφώνων των Εργαστηρίων δοκιµών Αττικής, 
του ΕΦΕΤ» 
 
-Στα πλαίσια εφαρµογής της υπ. αρ.  121/22-04-2016 (Α∆Α : 7∆4ΤΟΡ9Τ-ΟΤΜ   & 
Α∆ΑΜ :  16REQ004316347 ) Απόφασης του ∆Σ, σύµφωνα µε την οποία  
εγκρίθηκε, η διενέργεια έρευνας αγοράς  για την ανάθεση σε εξειδικευµένη 
επιχείρηση της παροχής των υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των παρακάτω: 

1- είκοσι τεσσάρων (24) κλιµατιστικών µηχανηµάτων της ΚΥ και της Π∆Α του 
ΕΦΕΤ, εκ των οποίων ειδικότερα για τα δύο κλιµατιστικά µηχανήµατα που 
βρίσκονται στο server room της ΚΥ η προληπτική συντήρηση θα 
πραγµατοποιείται µία φορά το τρίµηνο και για τα δύο , ήτοι 4 φορές το 
έτος.   

2- Είκοσι επτά (27) εσωτερικών κλιµατιστικών µηχανηµάτων MITSUBISHI µε 
τρείς κεντρικές εξωτερικές µονάδες  των εργαστηρίων δοκιµών Αττικής του 
ΕΦΕΤ. 

3- Επτά (07) εσωτερικών κλιµατιστικών µηχανηµάτων FUJITSU µε 07 
εξωτερικές µονάδες των εργαστηρίων δοκιµών Αττικής του ΕΦΕΤ. 

4- Ενός (01) συστήµατος εξαερισµού τριών ορόφων των εργαστηρίων 
δοκιµών Αττικής του ΕΦΕΤ. 

5- ∆ύο (02) ηλιακών θερµοσιφώνων των εργαστηρίων δοκιµών Αττικής του 
ΕΦΕΤ προκειµένου να διασφαλισθεί η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
τους, και µέχρι του ποσού των  χιλίων τριακοσίων  ευρώ(1.300 ΕΥΡΩ) µε 
ΦΠΑ και 1056,91€ χωρίς ΦΠΑ, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ-0889 του προϋπολογισµού του ΕΦΕΤ. 

 
καλείται ο κάθε ενδιαφερόµενος όπως, µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 20 Μαίου 2016  Ώρα 11.00π.µ.  
υποβάλει  έγγραφη ενυπόγραφη σφραγισµένη προσφορά, στο εξωτερικό µέρος 
του φακέλου υποβολής της οποίας θα αναγράφεται : «Υποβολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων της ΚΥ, 
των Εργαστηρίων δοκιµών Αττικής και της Π.∆. Αττικής , καθώς και του 
συστήµατος εξαερισµού και των ηλιακών θερµοσιφώνων των Εργαστηρίων 
δοκιµών Αττικής, του ΕΦΕΤ», 
στην Έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 02, 8ος 
όροφος, Αµπελόκηποι Αθήνα ΤΚ 11526,  
σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις :  
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1. Για το σύστηµα εξαερισµού 
 

- Καθαρισµός φτερωτής 
- Ηλεκτρολογικός έλεγχος 

 
2. Για τους ηλιακούς Θερµοσίφωνες 
 

  -Καθαρισµός των αλάτων από το boiler 
  -Έλεγχος ανοδίου 
  -Έλεγχος και καθάρισµα της αντίστασης από τα άλατα ή εφόσον κριθεί 

αναγκαίο την αντικατάστασή της (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 5 ). 

  -Γέµισµα του ηλιακού µε το κατάλληλο αντιψυκτικό υγρό  
 
3. Για τα κλιµατιστικά µηχανήµατα 
 

-Τακτική ετήσια συντήρηση 
 

Η ετήσια τακτική συντήρηση αποσκοπεί στην άµεση, έγκαιρη και 
εµπεριστατωµένη συντήρηση – επισκευή των κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων της ΚΥ, των Εργαστηρίων δοκιµών Αττικής  και της 
Π.∆. Αττικής από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό ,που θα 
περιλαµβάνει:  

      
Εξωτερικές µονάδες 

 
-Καθαρισµός των συµπυκνωτών µε νερό υπό πίεση  
-Έλεγχος και αµπεροµέτρηση συµπιεστών 
-Έλεγχος θερµοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας- συµπλήρωση ψυκτικού 

υγρού 
-Έλεγχος ηλεκτρικών αυτοµατισµών και παραµέτρων λειτουργίας και 
ασφάλειας   στο ηλεκτρονικό κέντρο των µηχανηµάτων  
-Έλεγχος καλής λειτουργίας 
-∆οκιµαστική λειτουργία 
 

Εσωτερικές µονάδες 
 

-Καθαρισµός των στοιχείων µε χηµικό υγρό 
-Καθαρισµός φίλτρων αέρος, έλεγχος κατάστασης αυτών και αντικατάστασή 
τους   όπου είναι αναγκαίο 
-Έλεγχος των φτερωτών των ανεµιστήρων 
-Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων 
-Ψεκασµός των στοιχείων και των φίλτρων µε πιστοποιηµένο 
αντιµικροβιακό υγρό  
-Έλεγχος, δοκιµή ανταπόκρισης εντολών χειριστηρίου και δοκιµαστική 
λειτουργία συστήµατος. 

 
4. Η προληπτική συντήρηση θα περιλαµβάνει επίσης: 
 

-Προτεραιότητα έναντι όλων των κλήσεων και άµεση εξυπηρέτηση. 
-∆ιατήρηση και ενηµέρωση ιστορικού αρχείου βλαβών για τα κλιµατιστικά 
µηχανήµατα του ΕΦΕΤ, την συστηµατική ενηµέρωση για τις νέες τάσεις και 
τεχνολογίες, καθώς και εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για την 
αναβάθµιση ή αντικατάσταση του εξοπλισµού ή ολόκληρης της 
εγκατάστασης.      
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5. ∆ιορθωτική συντήρηση 
 

Σε περίπτωση βλάβης, εντός της ετήσιας εν ισχύ ανάθεσης στον Ανάδοχο, 
θα πρέπει µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την σχετική τηλεφωνική κλήση 
να βρίσκεται στο χώρο της υπηρεσίας µας εξειδικευµένο συνεργείο ∆ωρεάν 
για κάθε τυχόν δυσλειτουργία ή επισκευή προκύψει. 

 
Εφόσον κατά την διάρκεια της τακτικής συντήρησης ή της επισκευής των 
ανωτέρω συστηµάτων διαπιστωθεί από τον µειοδότη/Ανάδοχο ότι 
απαιτούνται : 

 
1. η αντικατάσταση επιπλέον εξαρτηµάτων,  
2. η πραγµατοποίηση περαιτέρω εργασιών,  
εκτός των προβλεπόµενων τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην συντήρηση, 
θα υποβάλει σχετική προσφορά η οποία θα αξιολογείται από την Υπηρεσία.   

 
 

 
 
Ε∆ 
-∆/νση διοικ. Υποστήριξης                                          
   β-Τµήµα Γραµ. Υποστήριξης                    
 
 

 

 

O Πρόεδρος  
του ∆Σ του ΕΦΕΤ 

 
 
 

Ιωάννης Τσιάλτας 
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